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AB 617

2.301.2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Sandomierz, 15.09.2023r.

NAZWA KLIENTA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie ***
ADRES: 27-500 Opatéw, ul. Sempotowskiej 3***
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi***
OPIS I STAN PROBKI: butelki z probka wody, stan — bez zastrzezen
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Probka nr 96 do protokotu nr NHS.9020.9.1.69.2023 ***
DATA POBRANIA PROBKI: 12.09.2023r. ***

DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADANIA: 12.09.2023r.
PROBKE POBRAL: Przedstawiciel SNHS PSSE Opatéw: Danuta Opala***
PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody PSSE w Opatowie w 2023r.
DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK: przeprowadzono wg serii norm

PN-EN ISO 5667-5:2017-10+ Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji

nr [0/04/PO-03***

MIEJSCE WYKONANIA DZIALALNOSCI

15.09.2023r.

LABORATORYIJNEJ: stala siedziba laboratorium (Oddziat
Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz)

DATA/Y WYKONANIA DZIALALNOSCI LABORATORYINEIJ: w stalej siedzibie laboratorium 12.09.2023r. —

Wyniki badania/ Informacje o uzyskanym rezultacie badania (badania fizyczne):

Badania fizyczne
Kod Dopuszczalne wartosci
Badana cecha/cechy Jednostka Wynik badania Dokumenty parametrow wedlug
/informacja o odniesienia rozporzadzenia Ministra
uzyskanym Zdrowia z dnia 7 grudnia
rezultacie badania 2017r. (Dz.U z2017r., poz.
2294).
- PN-EN ISO 7027- Akcepw\yalna przez konsumqntc}w i
Megtnosé 052a NTU 0,16 bez nieprawidlowych zmian
1:2016-09 (A) Zalecany zakres wartosci do 1,0
Odczyn w 25°C PN-EN ISO
054a pH 7.4 10523:2012 (A) 6,5-95
Przewodnos¢
elektryczna  wlasciwa PN-EN 27888:1999
probka badana | 2572 uS/em 639 (A) 2500
w 25°C
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Wyniki badania (badania mikrobiologiczne):
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Sandomierz, 15.09.2023r.

Badania m ikrobiologiczne

Kod Dopuszczalne wartosci
Badana cecha/cechy Jednostka Wynik Dokumenty parametrow wedtug
odniesienia rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. (Dz.U z 2017r., poz.
2294),
Liczba bakterii na agarze PN-EN ISO 100 - woda wprowadzana
w temp. 22°C — metoda | 025a Jtk/1 ml 25 6222:2004 (A) do sieci;
ilosciowa plytkowa 200- w kranie konsumenta
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO
- metoda filtracji | Ol11a J-t.k./100 ml 0 9308-1:2014-12 0
membranowej +A1:2017-04 (A)
Liczba bakterii PN-EN ISO
Escherichia coli- metoda 015a J.tk./100 ml 0 9308-1:2014-12 0
filtracji membranowej +A1:2017-04 (A)
Liczba Enterokokow PN — EN ISO
katlowych - metoda | 013a j-tk./100 ml 0 7899-2:2004 (A) 0
filtracji membranowej

(A) - metoda akredytowana przez PCA objeta zakresem akredytacji nr AB 617

"Wynik badania — wartos¢ wielkosci mierzonej wyrazona liczba /Informacja o uzyskanym rezultacie badania < wartos¢

dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub ,, > wartosé gornej granicy zakresu pomiarowego”

Oswiadcza sie, ze:

LE}

1. Wyniki badania/ Informacje o uzyskanym rezultacie badania odnosza si¢ wylacznie badanych probek w stanie takich, jak

je otrzymano.

2. Bez pisemne;j zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielone

inaczej, jak tylko w catosci.

W L

dostarczonych przez klienta

. Klient ma prawo do ztozenia skargi na pismie w terminie 14 dni po otrzymaniu wynikow badania .
- Laboratorium nie pobiera probek. Za pobieranie i transport odpowiada przedstawicicl SNHS PSSE Opatow
- Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjatkiem informacji

6. Laboratorium zrzeka si¢ odpowiedzialnosci kiedy informacje dostarczone przez Klienta moga wplyna¢ na wiarygodnosé

wynikow.

Badania fizyczne autoryzowal:

Badania mikrobiologiczne

autoryzowal:

Otrzymuja:

1. Klient 2x
2.a/a
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Aleksandra Kaldon-Pikus
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